ziemia z wykopu ziemia z wykopu

warstwa ziemi z wykopu

pas foli 200x0,3 mm

podsypka z piasku
rura DVK/SRS

L

250

150

J00.

Uwagi:

1. Kabel nalezy uktadac na dnie rowu kablowego o gtebokosci nie mniejszej niz 500 mm,

2. Gtebokos¢ wykopu musi by¢ wieksza o co najmniej 10 cm w stosunku do wymaganej
glebokosci rowu kablowego,

3. Na catej diugosci kabla nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru Zéttego.

4. W przypdku ukfadania kabli pod jezdniami nalezy zachowa¢ 800mm gtebokos$¢ utozenia kabla,
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